
关于对部分消防产品抽样检验不合格的公告

根据抽样检验情况汇总，现将近期来抽样检验不合格消防产品情况公告如下：
一、深圳市领航卫士安全技术有限公司 PG-S02独立式光电感烟火灾探测报警器，检验不合格编号：Dz2024200698，经抽样送检结果为不合格。
二、佛山四甲消防设备有限公司 TZL30A过滤式消防自救呼吸器，检验不合格编号：Gn202401620，经抽样送检结果为不合格。
三、日照星盾消防器材有限公司 MFZ/ABC5手提式干粉灭火器，检验不合格编号：Gn202401621，经抽样送检结果为不合格。
四、江西超赞消防科技有限公司 MFZ/ABC4手提式干粉灭火器，检验不合格编号：Gn202404693，经抽样送检结果为不合格。
五、江西信江潮消防机械制造有限责任公司 MFZ/ABC4手提式干粉灭火器（维修后产品），检验不合格编号：Gn202404148，经抽样送检结果为不合格。
六、江山市民安消防设备有限公司 MFZ/ABC4手提式干粉灭火器（维修后产品），检验不合格编号：Gn202404781，经抽样送检结果为不合格。
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